ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA
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SETOR SERRA SEDE ON 50
— — — — REDE PROJETADA DN 75 mm
DN 100 mm
— . —.— REDE EM SUBSTITUIGAO BN 150 mm
N6618/N2045/N2046 NC814 N6268 NC244/N2374/N2453/N2461/N7991 N2242 N2238 DN 2 200 mm
REDE EXISTENTE
¢~ REDE A SER DESATIVADA
——
___ _,  CAIXA PARA PROTEGAO / MANUTENGAO.
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02 LCR PVC JE DN100
01 C PVC JE PB 90° DN100

01 K PVC JE DN75

01 T F*F* JE BBB DN150x100

01 T F*F* JE BBB DN150

02 LCR F*F* JM DN150

01 C F*F* JE BB 90" DN150

01 AD PVC JExF°F® BP DN100x100

01 T PVC JE BBB DN50
02 LCR PVC JE DN5O
01 C PVC JE PB 45 DN50

01 K PVC JE DN5O

01 T PVC JE BBB DN100x75
01 T PVC JE BBB DN100
02 LCR PVC JE DN75
02 LCR PVC JE DN100
01 C PVC JE PB 90" DN75
01 C PVC JE PB 90" DN100
02 RD PVC JE PB DN100x75
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01 T PVC JE BBB DN50 01 T PVC JE BBB DN75 01 T PVC JE BBB DN100 02 T PVC JE BBB DN100
02 LCR PVC JE DN50 02 LCR PVC JE DN75 01 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 45 DN50 01 RD PVC JE BB DN75x50 01 C PVC JE PB 90' DN75 01 K PVC JE DN50 02 RD PVC JE PB DN100x50 02 RD PVC JE PB DN100x50
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REGISTRO PROJETADO EM : 50 '
SUBSTITUIGAO DE EXISTENTE I[ : 50
01 T PVC JE BBB DN75x50
02 LCR PVC JE DN50 02 T PVC JE BBB DN75 01 T PVC JE BBB DN75
02 E PVC JE BF DN50 01 T PVC JE BBB DN50 01 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN50
01 REG. F°F* FF C/ CUNHA DE BORRACHA DN50 01 LCR PVC JE DN50 02 RD PVC JE PB DN75x50 02 RD PVC JE PB DN75x50 01 T PVC JE BBB DN50 01 K PVC JE DN50
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N2458a,/N2458b/N2458d

75
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01 LCR PVC JE DN75
01 C PVC JE PB 45 DN75

N2458c¢

75

01 LCR PVC JE DN75
01 C PVC JE PB 22° DN75

N2400

75 50

I

75

01 T PVC JE BBB DN75
01 LCR PVC JE DN50O
01 RD PVC JE PB DN75x50

N2401

02 LCR PVC JE DN75
01 C PVC JE PB 90" DN75

N8346,/N2409,/N2425/N2480

100

01 T PVC JE BBB DN100
01 LCR PVC JE DN100

N7281
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BE

01 T PVC JE BBB DN75
01 LCR PVC JE DNS50O
02 RD PVC JE PB DN75x50
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