ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE

SANEAMENTO — CESAN E NAO PODE
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01 T PVC JE BBB DN75

01 T F°F* JE BBB DN150

01 LCR PVC JE DN50O

01 LCR PVC JE DN75

01 C PVC JE PB 90" DN75

02 RD PVC JE PB DN75x50

02 RD F°F* JE PB DN150x80

02 AD PVC JExF'F* BP DN75x80

01 T F*F* JE BBB DN150

02 T F*F* JE BBB DN400x200
02 LCR PVC JE DN50

02 LCR F°F* JM DN40O

02 RD PVC JE PB DN75x50

02 RD F°F* JE PB DN150x80
02 RD F*F* JE PB DN200x150
02 AD PVC JExF°F* BP DN75x80

01 LCR PVC JE DN75
02 € PVC JE PB 90" DN75
01 RD PVC JE BB DN75x50

01 T PVC JE BBB DN75

01 LCR PVC JE DN5O

01 LCR PVC JE DN75

01 C PVC JE PB 45 DN75
02 RD PVC JE PB DN75x50

01 T F°F* JE BBB DN150x80
02 LCR PVC JE DN50

02 LCR F*F* JM DN150

02 C PVC JE PB 90" DN50

01 RD PVC JE PB DN75x50

01 AD PVC JExF°F®" BP DN75x80

01 T PVC JE BBB DN75x50
02 T PVC JE BBB DN100

01 LCR PVC JE DN75

02 RD PVC JE PB DN100x75
01 K PVC SOLDAVEL DN20
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50

o
|

02 LCR PVC JE DN5O
01 C PVC JE PB 90" DNSO

N2096=N715

01 T F°F* JE BBB DN200x80

01 LCR PVC JE DN50O

02 LCR F*F* JM DN200

01 C PVC JE PB 890" DN75

01 RD PVC JE BB DN75x50

01 AD PVC JExF°F* BP DN75x80

N1403=N625

01 T F*F* JE BBB DN200

01 T F*F* JE BBB DN300x200
02 LCR F*F* JM DN150

02 LCR F°F* JM DN300

01 C F*F* JE BB 90" DN20O
02 RD F*F* JE PB DN200x150
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EXISTENTE

‘ 250

01 T F*F* JE BBB DN300x150
02 LCR F°F® JM DN300
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N643
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INTERLIGAGAO INTERLIGAGAO
EXISTENTE ‘ EXISTENTE
EXISTENTE
01 T PVC JE BBB DN100 01 T PVC JE BBB DN100x50
01 T PVC JE BBB DN75 01 LCR PVC JE DN75 01 LCR PVC JE DN50
02 T PVC JE BBB DN100 01 LCR PVC JE DN100 01 T PVC JE BBB DN50 01 LCR PVC JE DN100
01 LCR PVC JE DN75 01 C PVC JE PB 90" DN100 01 T PVC JE BBB DN75 01 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 45 DNSO 01 LCR PVC JE DN75
02 RD PVC JE PB DN100x75 02 RD PVC JE PB DN100x75 01 LCR PVC JE DN75 01 K PVC ROSCAVEL DN3/4 01 K PVC ROSCAVEL DN3/4
N1599,/N1596/1529 N1600,/N1598/N1314/N2035 N1595 N2113 N1794 N772/N771/N720
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01 T F°F* JE BBB DN150x80
02 LCR F°F* JM DN150
01 LCR PVC JE DN50O 01 C PVC JE PB 45 DN75 01 LCR PVC JE DN50
01 LCR PVC JE DN50 01 K PVC JE DN50 01 RD PVC JE BB DN75x50 01 AD PVC JExF°F* BP DN75x80 01 K PVC JE DN75 01 RD PVC JE BB DN75x50
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