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TQUUBA(;ITSC%;O 217x2630 o NOTAS: LISTA DE MATERIAL DE TUBULAGAO
. )
: & 1— DIMENSOES EM MILIMETRO, ELEVAGOES EM METRO. QUANT.
o CORTES REFERENTES AO DES. N A 1600-92—5—XX—0019 TEM DISCRIMINAGAO UNIDADE| MATERIAL | DIAMETRO 0BS.:
ETAPA ONICA
TUBOS
01 | TUBO PVC—PBA
02 | TUBO PVC —PBA m PVC 75 02 L=6000
S 03 | TK7 JE PG FF 150 19 L=6000
ESCADA DE ACESSO 04 | TK7 JE PG FF 200 03 L=6000
ﬁsz,oo & CH. 3/16"75x150 ﬁsz,oo _ 0 VER DETALHE 05 | TK7 JE PG FF 300 93 L=6000
i [l 4 j-/&/_ QUANT. 04 T % NA - 06 | TK7 JE PC FF 350 04 L=6000
. [l [P T
_ CHUM.EXPANSAO $3/8 al - L 07 | TK12FP10 PG FF 150 03 L=800
QUANT.: 12 5 E — NA = 62,00
= 6100 L = &% ? 08 | EFP10 PG FF 200 03 L=400
B.REDONDA 85/8"xx460 ﬁ N th ~
. QUANT. 05 < | 3 09 | TK12FL10 PG FF 300 04 L=5800
1 60,40 N — 1 =
[ o B.OHATA #11/2°1 /47280 , 5 = e 10 | TK12FL10 PG FF 300 01 L=3400
3 i 3 (9 LLDN150 3
I QUANT.: 02 @ 5 © 11 | TK12FP10 PG FF 300 03 L=2050
o — $
3 07 60,40 _
g B.CHATA 11/2”x1/4"x1770 59,33 Q ' FORNECIMENTO DO r 300 03 L=1450
. x1/4" : FABRICANTE DO
ESCALA 1:5 QUANT.: 02 & DN150—F'F" : / REMOVEDOR DE LODO L TR [ ] RRLLCL 13 | EFP10 PG FF 300 03 L=400
58,80 TUBULAGAO DE SAIDA 14 | TK12FP10 PC FF 300 01 L=1450
6 } DE ESCUMA
%,30 % /\/ % 15 | MANILHA DE CONCRETO m CONC. 300 63,00
58,10
) 1 @) @ 29 =1 L CURVAS
- CORTE DD 16 | CURVA PBA-90" PG PVC 50 02
i=1:15 ESC. 1:50
5 REDONDA 95,/8"x460 17 | CURVA PBA-90° PG PVC 75 02
_ B xx CORTE CC
QUANT.: 05 18 | C45FF10 PG FF 300 02
Ii ESC. 1:50
B.CHATA ©11/2"x1/4"x280 0 19 | C9OFF10 PG FF 150 03
QUANT.: 02 ~
20 | C90OFF10 PG FF 300 05
B.CHATA 11/2"x1/4"x1770 21 | C45 JE PG FF 150 04
460 L QuANT: 02 22 | c450E PG FF 200 02
23 | c45 JE PG FF 300 41
DETALHE ESCADA DE ACESSO
ESC. 1:20 24 | c90 JE PC FF 150 03
R0 o800 R0 800 25 | 090 ¢ | PP | 30 o
60,40 ?60.50 S 63,40 63,50 TES
g R N - i T i - 26 | TFF10 PG FF 300 03
27 | TE PG FF 150 03
62.17 28 | TUE PG FF 300 06
C ) $ 29 | YFF10 PG FF 300 02
o o ACESSORIOS
Q 9] Q Te}
ol B 2l B
5 > 30 | EPFAV10 PG FF 200 04
31 | EPFAVIO PG FF 300 23
56,85 | DN300 | | oo DN350 | 56,82 59.85;  DN300 | | 4 e 32 | KJE PG FF 150 02
( ) ( 7T
56,55 v | 1 0 59,55 v 0 h{:% 33 | KJE PG FF 300 05
ﬁ FF = 07 0 FF i{ FF = 7 i
34 | LE PC FF 200 04
S 35 | LE PG FF 300 03
CORTE-LL CORTE—MM
36 | JGI ( COMPLETA) PG FE 300 03
ESC. 1:50 ESC. 1:50
37 | JGI ( COMPLETA) PG FF 200 03
0 \ 38 | EFJET0 PG FF 300 03
el
PROJ. TAMPA DE CONCRETO___ < - =9 | EFJE1D P - =50 01
PROJ. TAMPA DE CONCRETO 2x(930x1500)mm = | o ' VEM DO TANQUE DE AERAGAO v
| . 1) !
oor\ 2x(1055x1500)mm@ VEM DO DECANTADOR—2__ @@ 3 @@@ E;’ : § : L 40 | RFF10 PC FF 300x350 01
3| i ol . | 2!
PROJEGAO DO TAMPAO DE FF 2 : L Ve 50 DECANTADOR -2 2 : : ‘ 41 | FC10 PC FF 300 05
TIPO TD—900 | I | O REGISTROS E VALVULAS
. ° ! : 41
; © | i 42 | VBF10WXC PG FF 300 03
¢ n T==5=7 !
VEM DO DECANTADOR—1 - @ M . EE:EE ! @ M P — - - 200 -
o _ VAl P/ ELEVATORIAS PN 3 Sl PN
2 18 _ N~ | ! @ _
ol ¥ \ O | 8 AN | PARAFUSOS E ARRUELAS
g ‘ = N T
| | _5 DN300 _,[,‘.’“\\m : ﬂ, DN350 | %_ L i : @ LBLOCO DE APOIO PBFW10 ( 83/4"x 47) PG AGO GALV. - 84 C/ PORCAS
PN = == i i | — AN i @ PBFW10 ( 83/4"x 3") PG AGO GALV. - 24 S/ PORCAS
- © . — PROJEGAO DO TAMPAO Lf | ! @
TIPO TD—900 T : S : ) PPF10  (#20x90) — P/ FLANGE DN150 PG | AGO GALV. - 48
3l ! VAI P/ DECANTADOR—2
@ @@ 5 @ @@ BLOC%_gE — %o'b 2| i PPF10  (#20x90) — P/ FLANGE DN300 PC | AGO GALV. - 384
: N
' ' PPF10  (#20x90)— P/ FLANGE DN350 PG | AGO GALV. - 16
2450 |‘65o 4250
2950 ABF10 — P/ FLANGE DN150 PG BORRACHA - 06
ABF10 — P/ FLANGE DN200 P BORRACHA - 06
SETALHE 3 DETALHE—4 / ¢
- PLANTA BAIXA ABF10 — P/ FLANGE DN300 PG BORRACHA - 30
PLANTA BAIXA _
o 150 ESC. 1:50 ABF10 — P/ FLANGE DN350 PG BORRACHA - 01
9(' CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTACAO PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EMISSAO CESAN DATAS
<D( g § 2 O DESENHO NUMEROZ ' Av. Henrique Moscoso, 1.019 — Centro
N da Vila Shopping, Sala 509/ Centro / .
W - 5 RECEBIDO: / / Vila Velha—ES / CEP: 29.100-021 PROJETADO: NANANGIAL AGO,/11
S 20 MANANCIAL
S zZ < 2: o . . . ’
x % = NUM_SUBSTUI N® DOC.. _ ASS. oo o, COORDENADOR: CREA:  CREA MUNICIPIO: NOVA VENECIA DISTRITO: SEDE BAIRRO:
(]
§ @ ? APROVACAO CESAN: BRUNO DE FREITAS RAMOS JOLIO C. S. PREZOTTI DESENHADO: AGO/11 NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO
> :

23 ~ - TITULO: 0105/95
w Eﬁ 3 ; CANCELADO E SUBSTI— rSS AR CREA: 12.729/D REGIKO:ES | CREA: 3.563/D REGIAO: ES_ SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO INTERIOR P.l. /
o & © TU,rDO PELO DESENHO - - VERIFICADO: AGO/11 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
I I 9 NUMERO: DESENHO: DANIEL W. MUZZ| [ N2 DES. PROJETISTA: ENG NESTOR GORZA DECANTADOR

(@]
g s é NUM_REF by ogivail NUM_REV LOCAL | DISCR_REV DATA_REV UNID.: DATA: __ / /| pATA: 10/ 06/ 2011 MISEO: A0/ CORTES CC, DD DETALHES E LISTA DE MATERIAL

Z Y05 7 7 v NUM_ SUBSTITU ENG NESTOR GORZA
W& S NUMEROS TITULOS Ne | LOCAL DISCRIMINACAO DES. | DIV. | GER. | DATA = ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: _JOLIO C. S. PREZOTTI ESCALA: FOLHA: N CESAN REV-

z x = — . . : : : :
h 3z PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISEO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: _3.563/D REGIAO: [ES ART Ne: DATA: GERENCIA: ST AGO/11 INDICADAS 11 /24 A1600925XXD0021 |01
A 1 2 f 3 4 AS. N.*




