_ - [GRADE TIP0_PISO G/ CAMADA ANTIDERRAPANTE EM - SN CONF.ESPEC.DO
82 FIBRA DE VIDRO PULTRUDADAS [7] 1080 x 1500 FORNECEDOR
2% 2o |GRADE TIPO PISO C/ CAMADA ANTIDERRAPANTE EM - e | 2 CONF.ESPEC.DO
i FIBRA DE VIDRO PULTRUDADAS 1 250 x 830 x FORNECEDOR
5t o5 |GRADE TIPO PISG C/ CAMADA ANTIDERRAPANTE EM - o | 2 CONF.ESPEC.DO
° VEM DA ESTACAO ELEVATORIA FIBRA DE VIDRO PULTRUDADAS 1 1030 x 1280 FORNECEDOR
53 De RECIRCULAGAD 53 |GRADE TIPO PISO C/ CAMADA ANTIDERRAPANTE EM - o | 2 CONF.ESPEC.DO
48 | FIBRA DE VIDRO PU>TRUDADAS A 510 x 890 x FORNECEDOR
N GRADE TIPO PISO C/ CAMADA ANTIDERRAPANTE EM CONF.ESPEC.DO
AGUA DE SERVICO T 7 1
e il COMPORTA DE SUPERFICIE MANUAL 53 67 |FIBRA DE VIDRO PULTRUDADAS (A 1380 x 1380 PRFV Pe FORNECEDOR
o) 78 GRADE TIPO PISO C/ CAMADA ANTIDERRAPANTE EM CONF.ESPEC.DO
#32mm PVC COM GUIA PARA EMBUTIR EM FIBRA DE 29 66 PRFV PG 2 FORNECEDOR
VIDRO (7] 1100x2550mm COM AREA 20 CERDE TR0 D90 67 MDA ANTIDERAPANTE Eh CONF.ESPEC.DO
DE PASSAGE [Z1 1000x2850mm RE: 65 |CRADE TIPO PISO C/ CAM M PRFV PC 3 ' :
| . FIBRA DE VIDRO PULTRUDADAS (A1 1280 x 1280 FORNECEDOR
64 |TUBO C/ FLANGE E PONTA @ 250 mm L= 4800 - o | CONF. ABNT NBR
v | >\ COMPORTA DE SUPERFICIE COM VOLANTE ) 83 mm PN-10 7560
i »nO — _ _
E HASTE DE SUSPENGAO EM FIBRA DE < Sy | 20 )1 VA PARA O SISTEMA 63 [[UBO @ 1 1/2" ASTM A—106 GR-B SCH-80 ACO CARBONO | M | 15 ANSI B.36.10
VIDRO [7] 1100x1300mm COM AREA AN A% h e VAL PARA 0 TANQUE | i DESCARTE FINAL ROSCA BSP
COMPORTA DE SUPERFICIE COM VOLANTE DE PASSAGE 1 1000x1530mm RANRNNGRS e i L PARA O | 62 |oUTo SECRO B 375 x 375 mm - v | e CONF.ESPEC.DO
E HASTE DE SUSPENCAO EM FIBRA DE NN e s ° ¢ . FORNECEDOR
VIDRO [Z1 1100x1300mm COM AREA R N RN A = T =T 61 [CURVA 90° SEGAO B4 375 x 375 mm PRFV PG | 4 CONF.ESPEC.DO
DE PASSAGE [] 1000x1600mm PN RN N | I FORNECEDOR
1\ DET. SN LKyl | | ho<l oo |COTFA A 1000 x 300 mm C/ BOCAL 7 375 x 375 - - 1 CONF.ESPEC.DO
4%4/\\\\\@@\ R @\\\O%:Y: g I o mm ] . ¢ FORNECEDOR
$NT=26,00 w @%O 0\\\\\‘\\\03\\ \7\ NN \: s :g‘ l EA | 59 ggPF';E DUPLO @ 1 1/2" A=197 150 psi ROSCA |\~ carBONO | PC 1 ISO R—49
Q-’V \\ \O\\ N N | ~— | ! | || I|
O < N\ AR Q 1l Q| I ” .
TANQUE DE BOMBEAMENTO @%3\&(\\\\ . \:r;\‘.\ 2] | tS 58 |VALVULA ESFERA @ 1 1/2 " 150 psi ROSCA BSP | ACO carRBONO | PC | 1 CONF. ESPECIF.
P/ LAVAGEM DAS PENEIRAS 8.60 2.70 7S \\ > N \i“il\ A f.oo 275 =L —— 57 [cAP. @ 1 1/2" A—197 150 psi ROSCA BSP AGO CARBONO | PG | 1 ISO R—49
NI\ 1.80 RN I [ - - g .
160;\\\ \\\:lpk\\\\\ 50 Lo i: | :i . ;%Psao 0 1 1/27x 1 1/27 A=197 150 psi ROSCA ,o0 carsono | pc | 1 <0 R_29
O\\\\ NN \ 11 | |
\\\\\m\\\\\ N : | : i: l :i cx_04 55 |JOELHO 90° @ 1 1/2” A-197 150 psi ROSCA BSP| AGCO CARBONO | PG 7 ISO R—49
Sy N (N N nooh _ CACAMBA C/ RODAS P/ DESLOCAMENTO MANUAL
RN R NN Lo N NT=26,00 54 |v2"1 0 m FIBRA cd | 1 CONF. ESPECIF.
! i I — =1,
LINR OO NN e il 1 1 NF=24.85 53 |PLATAFORMA C/ RODAS P/ DESLOCAMENTO DE ACO N . | VER DET. 2 DES. NF
: NN N T N O I i l I ACAMBA CEEAL—DS—00—H-TE-
h )P 3/*3’ 1 L /===y LIMITE DE MATERIAL CALAMBA TIRO BRODKS
1 I s ey S 1 U P [ i ‘ i 52 |CACAMBA TIPO BROOKS V= 4,0 m ACO co | 1 CONF. ESPECIF.
i i o I““—‘l—fT:ﬁ’ ———————— i i I
COMPORTA DE SUPERFICIE MANDAL = 5l - T T 6700mm | | | | 51 |CORREIA TRANSPORTADORA - co | 1 CONF. ESPECIF.
L | fr At e T | T
——————— S L - CA. 2 A ANUA A
COM GUIA PARA EMBUTIR EM FIBRA DE 56 - i o T I Lol | | | 50 Eﬁg"gﬁgm%o%“%fg% MANUAL C/* GUIA P/ PRFV co | 1 CONF. ESPECIF.
77777777777777777777777777777777777777777777777 | L i I . X mm
VIDRO [/] 1100x1650mm COM AREA i o015 S il 1 4 | |
DE PASSAGE 171 1000x1650mm B e - o T ! T e 49 |PENEIRA MECANIZADA C/ ROSCA COMPACTORA - I CONF. ESPECIF.
—=====——at® AR N A T R S DR T
ESTAGAO DE T T T T TR > ‘ i}t T : ‘ I 48 |GRADE GROSSA MANUAL aGo carBoNo | oy |2 |SNIESTESLER BT
EXAUSTAO DE GASES DETEHAPN TTTITTTTTY <7, - D \ 30.00 s - :l | l 47 |COMPORTA ~ DE SUPERFICIE C/ VOLANTE E HASTE PREV cJ 4 CONF ESPECIF
EXAUSTOR DE LA-EL AL a T | I_ S ,j AR CAIXAS DE |} | | Q DE SUSPENGAO ACIONAMENTO MANUAL 1 1100 x : :
GasEs 2° emapA\ vt 7 1T tilelo R UG e g - 1 I NE Y B/E\R.\rll,gégES” o - 46 |eaBums o1 SUPERFCIE MANUAL C/ GUIA B/ PRFV e | CONF. ESPECIF.
______________ ] 4 + | |
. 8 ‘ TR CONF.ESPEC. VER
T e _| o H L R \E/)/EI :EAIEAAQAOOTANQUE 45 |VERTEDOR TRIANGULAR PRFV co | 2 oer s Ee. N
PR A SRR S pAI : o 44 |COMPORTA DE SUPERFICIE C/ VOLANTE E HASTE DE - ol s CONF. ESPECIF
. S 15 | o % SUSPENGAQ ACIONAMENTO MANUAL 1 1100x1500 ' :
2 I ﬁ 43 |TUBO C/ PONTA E BOLSA CA — 2 @ 700 mm oY | m | 8o | BB 0 NER T
777777777 CANAL DE BY-PASS === i = @3 - o QR[8 — CONCRETO EB — 103 NBR —
. T S ! > g 42 |TUBO C/ PONTA E BOLSA CA — 2 @ 400 mm VRS M| 13,0 9704
I ~
. : | _,{'F‘% § ! 41 |ACESSGRIOS P/ FLANGES @ 150 mm PN—10 - co | 3 CONF. ESPECIF.
gty b TR ey R e ST T I —— L 40 |ACESSGRIOS P/ FLANGES @ 250 mm PN—10 - co | 4 CONF. ESPECIF.
T | TTTT T T Af Bl g T =77 g i
) ; : . Bk bR | 39 |CURVA 90° C/ BOLSAS @ 150 mm F DOCTIL e | 2 -
A-528) b I 4)"73. 77777777 o - - 17 Eivieg I S 35 |TUBO C/ PONTA E BOLSA @ 150 mm L= 6000 e oot | po | -
7 o a2 — | —
iz ANANRINARRARARARE ANANKi; : | gt :i 57 [ruBo o/ powmas @ 150 mm Fooerl | w | 70 -
R L] INZ — B i
R e B S R IR I R s et et \ ‘ | /
- : 40’ 2 T A I 0 36 |CURVA 90° C/ BOLSAS @ 150 mm F DOCTIL pc | 1 -
ST - 1§D 61 oss AR e ' 45 |TUBO C/ FLANGE E PONTA @ 150 mm L= 1200  ooctL | o | 1 | CONF. ABNT NER
Nl SUP. S3 400mm C.A.2 [EXTRAVASOR S . J BT ] mm PN-10 (AJUSTAR NA OBRA) o 8
—————————————— e el e e e o e —— I === == [ | = — _ . A
L i \ |11=12,45 150000511} - [ g g ‘Li | ] S 34 ?(J)BO €/ FLANGES @ 50 mm L= 5800 mm PN F DuCTiL Pe ] T 7560
| T T 777\'\ i 777IT 777777 77\\II 777777777i7' - \\7\7 777777 a l ‘ “ I ‘_ ~
EXAUSTOR DE e e e e e —————— o e = | | | 33 |CURVA 90° C/ FLANGES @ 150 mm PN—10 Fooeti | pg | 1 | CONFASNT NER
GASES 1° ETAPA | ) SUP. S3 | Hpee l 1l 3 CONF. ABNT NBR
SUP. S3 T ® 55 (62) DUTO DE GASES i m | | 32 |EXTREMIDADE C/ FLANGE E PONTA @ 150 mm L= P00 FrBDCRNHKIO | PC | 1 s
Do A 375x375mm 1 = [
@ IR (58) EEZE'EACQAEE,QE'TZOARD: ¢/ GRAD? CROSSA MANUAL e | ‘ 31 |CURVA 45% C/ BOLSA @ 250 mm JE F DOCTIL e | 2 -
B . o [ A | CX-03 A A — 3
| ﬁ'ﬂj;tﬁﬁj:‘\ TOMADA DE AGUA P VER DET. DES. N° i \@ | NT=26,00 30 |1UBO C/ PONTA'E BOLSA @ 250 mm L= 6000 FooocT [ Pe | 2 -
S s | S— LAVAGEM DAS PENEIRAS | , | TNF—24.88 -
Jcx=o1 o D KISUP. S2| ’ 29 |TUBO C/ PONTAS @ 250 mm F DOCTIL M 7,0 -
o ; IR ! | 1.05
LIMITE DE MATERIAL = “.| NT=26,00 AN /@ o2 ‘ 5
L -{ NF=25,09 = | o B 28 [CURVA 90° C/ BOLSAS @ 250 mm JE F DOCTIL e | 2 -
—+ <¢ ] CACAMBA S S PLATAFORMA COM RODAS n = COMPORTA DE SUPERFICIE COM VOLANTE , |TUBO C/ FLANGE E PONTA @ 250 mm L= 1200 ~ DOCTL o | CONF. ABNT NBR
< ‘] TIPO "BROOKS” HoS FARA DESLOCAMENTO 29 (9] E HASTE DE SUSPENCAO EM FIBRA DE mm PN—10 (AJUSTAR NA OBRA) 7560
<Z,: 4,0m3 T DE CACAMBA ESTACIONARIA (. Ev VIDRO [Z] 1100x1500mm COM AREA 26 TUBO C/ FLANGES @ 250 mm L= 5800 mm PN-— F DOCTIL PC 1 CONF. ABNT NBR
O : b c. DE PASSAGE [ 1000x2850mm 10 7560
777777 - _——— ] — — — — | _
e **::g,::::,g:fjf:] NT=26,00 N £ 25 |CURVA 90° C/ FLANGES @ 250 mm PN—10 FoooeT | g [ 1 | CON BN NBR
I S B I —— - \ - - -
& — NF=24.90 :f: g ” 11'LCJ)BO C/ FLANGES @ 250 mm L= 1000 mm PN o DOCTIL o | CONF. 7A586l\g NBR
i L l——T - |
o $NT=26,00 T | PONTO P Al ‘ VERTEDOR TRIANGULAR EM FIBRA@ 53 |EXTREMIDADE C/ FLANGE E PONTA @ 250 mm L= F DOCTIL PC 9 CONF. ABNT NBR
" DET 20 D . CONEXOES L 700 mm PN—10 7675
- 2 . . - R o FUTURAS | B g A e TaGLE 22 |ACESSORIOS P/ FLANGE @ 400 mm PN—10 - cl | 11 CONF. ESPECIF.
CEEAL—DS—00 L a | | I
_HTE-012 26,05 $ | L 1100y DE AERAGAO 21 [TUBO C/ FLANGES @ 400 mm L= 350 mm PN-1q  F pocTi | pg | 1 | CONF-/8RT NOR
. H i 20 11'LCJ)BO C/ FLANGES @ 400 mm L= 5800 mm PN— - o | 3 | CONF 7A586l\g NBR
,,,,,, - L N L
: ‘ o b 19 |CURVA 90° C/ FLANGES @ 400 mm PN—10 F DOCTIL pc | 3 | CONF. ABNT NBR
B 32,30 L1 o
. {;7‘ DESCE | TUBO C/ FLANGES @ 400 mm L= 2450 mm PN— - CONF. ABNT NBR
5 N 18 F DOCTIL pc | 2
“lo.75 1.00 Lo 10 7560
CALGADA Ay ; RN -
- | PR E 17 |TUBO C/ PONTAS @ 250 mm L= 2000 mm F DOCTIL pc | 1 -
a | PILAR DE /7 \ oz 16 |EXTREMIDADE C/ FLANGE E PONTA @ 150 mm L= p— e | 1 CONF. ABNT NBR
! I CAIXA DE_SEPARAGAO APOIO < PSR 700 _mm PN—10 (AJUSTAR NA OBRA) 7675
: ~AGUA E OLEO , CHEGADA DE ESGOTO BRUTO N EAERNSN 15 |TUBO C/ FLANGE E PONTA @ 250 mm L= 1750 —— o | 1 CONF. ABNT NBR
$500mm FDOCTIL N7 SO0 mm PN—10 (AJUSTAR NA C}BRA) 7560
) —— . 5 ’ JUNTA DE DESMONTAGEM C/ FLANGES TRAVADA - CONF. ABNT NBR
5L0co bF o O S ANTATS " |AXIALMENTE @ 250 mm PN=10 Fobuett pPe ] 7675
- ) CONF. ABNT NBR
< © ANCORAGEN 13 [T0CO C/ FLANGES @ 250 mm L=250 mm PN—10 F DOCTIL Pc | 1 e
' VALVULA BORBOLETA @ 250 mm TIPO WAFFER C/ B
XA - 12 | ceeariog B0 F DOCTIL Pc | 1 CONF. ESPECIF.
.\ -
R\ — NORMA AWWA C—200| 11 |TUBO C/ FLANGES @ 400 mm L= 1650 mm F DOCTIL pc | 1 CONF. 7A586NOT NBR
= FLANGE FURAGAO 10 |EXTREMIDADE C/ FLANGE E PONTA @ 400 mm L= I — PC 4 CONF. ABNT NBR
|y S b 4 NBR 7675 PN-10 700 mm PN—10 (AJUSTAR NA OBRA) 7675
ﬁT \:g;;m,%ll cAA DF SADA NORMA AWWA C—200| 9 |ACESSORIOS P/ FLANGES @ 300 mm PN—10 - c | s CONF. ESPECIF.
e = = == FLANGE FURACAO
¥ 8 |CURVA 90° C/ FLANGES @ 300 mm PN—10 F DUCTIL pc | 1 CONF. ABNT NBR
NBR 7675 PN—-10 7675
~ |EXTREMIDADE C/ FLANGE E PONTA @ 300 mm —— N CONF. ABNT NBR
L=700 mm PN—10 (AJUSTAR NA OBRA) 7675
6 |REGISTRO ESPECIAL P/ MEDIGAO DE PRESSAO @ 17 BRONZE e | 2 CONF. ESPECIF.
77 |CHAPA DE ACO PARA SOLDA ESP. 1/4” ACO INOX m | 3,46 - 5 ?gSHﬁsiDgoggiugég 11727 x 17 ASTM A-197 ACO CARBONO | PC | 2 ISO R—49
RESINA ESTER BUCHA DE REDUGAO 1 1/27 x 1” ASTM A—197 -
PLANTA BAIXA 76 |CORRIMAO EM FIBRA DE VIDRO LIcA M| 37 CONF.ESPECIF. 5 |50 osi Rosca fep ACO CARBONO | PG | 2 ISOAR 49
== NOTAS: 75 |GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO RN | ™| 4 CONF.ESPECIF. 4 A e 5 o TACEM PCN/_ [ NCES TRAVADA F DOCTIL P | 1 CONF. AN NER
GRADE TIPO PISO C/ CAMADA ANTIDERRAPANTE EM CONF.ESPEC.DO ~ - 3 CONF. ABNT NBR
GRADEAM ENTO/PEN FIRAMENTO 7% |FIBRA DE VIDRO PU;TRUDADAS 1 730 x 1080 PRFV Pe ] T FORNECEDOR 3 |TOCO C/ FLANGES @ 300 mm L=250 mm PN-10 F* bucTiL Pe T 7560
1— DIMENSOES E ELEVACOES EM METRO, DIAMETROS EM MILIMETROS. GRADE TIPO PISO C/ CAMADA ANTIDERRAPANTE EM CONF.ESPEC.DO _
¢ 73 |Fiorn DE VIDRG. PULTRUDADAS 71 B0 4 1080 PRFV Pc | s ORNECEDOR 2 |MEDIDOR ELETROMAGNETICO @ 300 mm Pc | 1 CONF. ESPECIF.
3— PARA DETALHES DE SUPORTES VER DES. N°CEEAL—DS—00—H—TE—013 S, |GRADE TIPO PISO C/ CAMADA ANTIDERRAPANTE EM - ro | 1 CONF.ESPEC.DO . [TUBO C/ FLANGES @ 300 mm L= 2500 mm PN- —— pc | s | CONF. ABNT NER
FIBRA DE VIDRO PULTRUDADAS [71 480 x 480 m FORNECEDOR 10 7560
ITEM D|SCR|M|NACAO MATERIAL UNID.] QUANT, OBSERVAQOES ITEM DISCRIMINAQAO MATERIAL UNID.] QUANT) OBSERVAQOES
CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTAGAO EMITENTE: Consoércio , PROJETO
O DESENHO NUMERO: mu&
o ) ) S0 @Etep SSUEs
= Qualidade em Saneamento
NS DOC - ASS - PROJETADO: COORDENADOR: LIMP3S - | .
H.0.BY JAR PRADO - MUNICIPIO:  SERRA DISTRITO: BAIRRO: MANGUINHOS
A o EMISSAO CESAN DATAS IMPLANTACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
APROVAGCAO CESAN: CREA: 36209/D REGIAO: | CREA: 45868/D REGIAO: | VERIFICADO: NOME DO EMPREENDIMENTO: DE MANG(L;JINHOS G
CANCELADO E SUBSTI- ASS. - VATR - DESENHO: ELIANE AMITE  |N° DES. PROJETISTA: ENG NIZE MARA . COMES / /
2 DESARENADOR 03/10| [P FELO DESENHO i ; DATA: / _/ CEEAL.DS.00.H.TE.002—-02| - = TTULO: ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS — ETE MANGUINHOS
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