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DE: POSICAO NUOMERO DO BORNE PARA: LARGURA MODELO FABRICANTE

REGUA:X1 PAINEL: UTR TIPO DE BORNE

FC1(U) 9(5) 1 MB1_FASE R 6,5mm ST 4 CONEXEL

FC1(V) 9(5) MB1_FASE S 6,5mm ST 4 CONEXEL

FC1(W) a(6) 3 MB1_FASE T 6,5mm ST 4 CONEXEL
REGUA:X2 PAINEL: UTR TIPO DE BORNE

Fc2(u) 9(14) 1 MB2_FASE R 6,5mm ST 4 CONEXEL

FC2(V) 9(14) MB2_FASE S 6,5mm ST 4 CONEXEL

FC3(W) 9(15) MB2_FASE T 6,5mm ST 4 CONEXEL
REGUA: X3 PAINEL: UTR TIPO DE BORNE

Q10.2(2) 10(2) 1 X10.2_FASE 5,2mm ST 2,5 CONEXEL

BARRAMENTO DE NEUTRO 10(2) 2 X10.2_NEUTRO 5,2mm ST 2,5 CONEXEL

BARRAMENTO DE PE 10(3) 3 X10.2_PROTEGAO ELETRICA 5,2mm ST 2,5 CONEXEL

Q10.9(2) 10(7) 4 E10.7_FASE 5,2mm ST 2,5 CONEXEL

BARRAMENTO DE NEUTRO 10(8) 5 E10.7_NEUTRO 5,2mm ST 2,5 CONEXEL

Q10.10(2) 10(10) 6 K14.10(5) / K14.19(5) 5,2mm ST 2,5 CONEXEL

K14.10(9) / K14.19(9) 10(11) 7 K14.19(13) 5,2mm ST 2,5 CONEXEL

K14.10(9) / K14.19(9) 10(12) 8 K14.10(13) 5,2mm ST 2,5 CONEXEL

K14.10(9) / K14.19(9) 10(13) 9 M10.13 5,2mm ST 2,5 CONEXEL

K14.10(9) / K14.19(9) 10(14) 10 M10.14 5,2mm ST 2,5 CONEXEL

K14.10(9) / K14.19(9) 10(15) 11 M10.15 5,2mm ST 2,5 CONEXEL

K14.10(9) / K14.19(9) 10(16) 12 M10.16 5,2mm ST 2,5 CONEXEL
REGUA: X4 PAINEL: UTR TIPO DE BORNE

F13.3 13(3) 1 E13.8 5,2mm ST 2,5 CONEXEL

F13.4 13(4) 2 E13.6 5,2mm ST 2.5 CONEXEL

E13.6 13(5) 3 A11.12(11) 5,2mm ST 2,5 CONEXEL

E13.8 13(7) 4 A11.12(12) 5,2mm ST 2,5 CONEXEL

E13.12 13(9) 5 A11.12(13) 5,2mm ST 2,5 CONEXEL

F13.10 13(10) 6 E13.12 5,2mm ST 2.5 CONEXEL

RESP.TECNICO:ENG® JORGE FERNANDES JUNIOR

DESENHO:SAMARA

| REVISA0:01

LOCALIZACAO: VILA VELHA - ES

APROVADOR | NOME

EMPREENDIMENTO: BOOSTER ATAIDE—SETOR GARRIDO
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TiTuLo: PROJETO DE AUTOMAGAO
PAINEL UTR — ATAIDE

INTERLIGAGAO DAS BORNEIRAS
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GANEM ENGENHARIA

BOOSTER ATAIDE
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