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RAMAL DE ENTRADA
E MEDIGAO

VEM DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA
ELETRICA 127/220Vca 3¢ 60Hz

3x1/c#10mm?
+1x1/c#10mm?*(N)

V, A, cos f, kW, kVAR
kWh, kVArh, KVA

MEDIDOR

3x1/c#10mm?
+1x1/c#10mm?(N)
+1x1/c#10mm?(PE)

CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA

SIMBOLOGIA

SIMBOLO DESCRITIVO

DISJUNTOR COM RELE ELETROMAGNETICO

DISJUNTOR COM RELE TERMICO E ELETROMAGNETICO

CONTATOR TRIPOLAR

V, A, cos ¢ kW, kVAr,

Kih, KVArh, KVA MEDIDOR DIGITAL MULTIFUNGAO

m FUSIVEL

SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAGAO.
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R — VERMELHO
| \ \ v | BITOLA DO CABO S — BRANCO
| Y \ ILUMINAGAO E ILUMINAGAO E RESISTOR DE | ) T — PRETO
VOLTIMETRO ~ COMANDO COMANDO VENTILAGKO  VENTILAGAO  AQUECIMENTO NGMERO DE CONDUTORES DO CABO N — AZUL
‘ 0,1kW POQO DE SUCQAO BIOFILTRO MODULO 1 MODULO 2 0,2kW ‘ B PE — VERDE
0,5kW 0,5kW & 0.2kW 0.2kW & & NUMERO DE CABOS
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ILUMINACAO E
TOMADAS BOMBA 1 BOMBA 1 EXAUSTOR
1,5kW 3cv SCv 3cv
CCM ELEVATOGRIA DE ESGOTO BRUTO TENSAO NOMINAL: 220V EQUIPAMENTO A MONTANTE: ME CIRCUITO DE ALlMENTAQAO: F-0
DISTRIBUIGAO DE FASES
CONDUTOR mm2 POTENCIA INSTALADA POTENCIA DEMANDADA
CIRCUITO FINALIDADE POTENCIA| TENSAO| sisTEMA | /| FP " P |PISJUNTOR kW
FASE |NEUTRO| TERRA R S T kW kVAR KVA KW kVAR KVA NOTAS
0.1 VOLTIMETRO 0.10 220 3 1.00 | 1.00 | 1,00 | 0.26 0.26 1 1.5 15 | 0.03 | 003 | 0.03 0.10 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 01— A SEGAO DOS CONDUTORES ESTAO EM mma.
02— LOCALIZAGAO DO CCM VER PLANTA DE DISTRIBUIGAO, FOLHA 03,/05.
1.2 |CIRCUITO DE COMANDO| 0.50 | 220 2 1.00 | 1.00 | 1,00 | 227 | 227 4 1.5 - 0.25 | 0.25 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 03— PARA DIAGRAMA TRIFILAR DO COM VER FOLHA 04,05,
CIRCUITO DE COMANDO 04— PARA DIAGRAMA FUNCIONAL DO CCM VER FOLHA 05/05.
1.3 BIOFILTRO 0,50 220 2 1,00 1.00 1,00 2,27 2,27 4 1.5 1.5 0,25 0,25 0.50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 05— PARA DETALHAMENTO DA ENTRADA DE ENERGIA VER FOLHA 02/05.
1.4 ILUMINAGAO E TOMADAS 1.50 220/127 2 1.00 1.00 0.92 7,41 4,94 16 2.5 2.5 2.5 0.75 0.75 1.50 0.64 1,63 1,50 0,64 1,63
ILUMINACAO E
1.5 VENTILACAO MGODULO 1 0.20 220 2 1.00 1.00 0.92 0,99 0,99 2 1.5 1.5 0.10 0.10 0.20 0.09 0.22 0.20 0.09 0.22
ILUMINACAQ E
1.6 VENTILAGAO MGODULO 2 0.20 220 2 1.00 1.00 0.92 0,99 0,99 2 1.5 1.5 0.10 0.10 0.20 0.09 0.22 0.20 0.09 0.22
RESISTOR DE
1.7 AQUECIMENTO 0.20 220 2 1.00 1.00 1,00 0.91 0.91 2 1.5 1.5 0.10 0.10 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.20
1.8 BOMBASméQ;SQO DE 2,21 220 3 0.87 1.00 0.71 9,38 9,38 8 4,0 4,0 0.74 0.74 0.74 2,21 2,19 3,11 2,21 2,19 3,11
g BOMBASmgQZ’SQO DE 1 5 oy 220 3 0.87 | 0,00 | 0.71 | 9,38 9,38 8 4,0 4,0 2,21 2,19 3,11 0.00 0.00 0.00
1.10 EXQ%SFTETIEOMZ) 2,21 220 3 0.87 1.00 0.71 9,38 9,38 8 4,0 4,0 0.74 0.74 0.74 2,21 2,19 3,11 2,21 2,19 3,11
1 CCM TOTAL 9,82 220 3 - 0,75 0,83 31,20 24,19 32 10 10 10 2,71 2,31 2,61 9,82 7,38 12,29 7,62 5,19 9,22
CANCELA E SUE?STITUl CENTRO DE DOCUMENTACAQ EMINENTE: EMISSAO CESAN DATAS
O DESENHO NUMERO: ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.
Rua Alcobaca, 1.210- Bairro Sdo Fi i .
RECEBIDO: /- /- ENGEQOLD Sh=Biiiizm  [rrowmoo
N* DOC.: ASS.: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: VILA VELHA DISTRITO: SEDE BAIRRO:
APROVAGCAO CESAN: WEMERSON SALVADOR DA SILVA JORO JOSE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA DESENHADO: NOME DO EMPREENDIMENTO: MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE
CANCELADO E SUBSTI ’ UNIDADES PRISIONAIS
106 PELO DESENHO lASS.: MATR.: CREA: tss34/> REGIAO:es | CREA: nieow/o REGIAO:we |~ TITULO: SES XURI — ELEVATOGRIA DE ESGOTO BRUTO 1
NUMERO: DESENHO: WEMERSON N® DES. PROJETISTA: E-DPE ENG" RENATO BERTOLDI SIMOES PROJETO ELETRICO — FORGA/ALIMENTAGAO
UNID.: DATA: [/ |DATA: 18 /o7 fons SA_PRO64-15_0E_12-072.027.A__ | DIVISAO: DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS
~ o E-DPE ENG® CARINA DA ROSS REZENDE
NUMEROS TITULOS N® | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: CARLOS LEANDRO STOLL VAZ ESCALA: FOLHA: N° CESAN REV-
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: 50214/D REGIAQ: MG ART N°:M201500000002555661 DATA: 03/07/15 GERENE(E(';@‘F:, ENG NESTOR ALCIDES GORZA JUNIOR SEM ESCALA 01/05 C—-050—-000—-91—-6—XX—-0005 00
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