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NOTAS:

EXTRAVASOR PROJETADO DN150—-PVC

1. COTAS E ELEVAGOES EM METRO, DIAMETRO EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2. PARA PLANTA E PERFIL DO RECALQUE, VER DESENHO N B—029-000-96-—5-XX-0004, 0005 E

0006.

3. PARA VISTA SUPERIOR, CORTE B—B E DETALHE DO GRADEAMENTO, VER DESENHO N°®

B—029-000—-91-5-XX-0016.

4. PARA PLANTA BAIXA, CORTE A-A E LISTA DE MATERIAL, VER DESENHO
N*B—029—-000—-91-5—-XX-0015.

© ® N o O

BARRILETE LOCADO EM CAIXA ESPECIFICA.

10. A SUBMERGENCIA MINIMA PARA OPERAGAO DAS BOMBAS, DEVERA SER ADEQUADADA EM FUNGAO DA
MARCA/MODELO ESCOLHIDO, ALTERANDO—SE ASSIM O NIVEL DE FUNDO DO POGO DAS BOMBAS.

PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, VER DESENHO N° XX.
TODAS AS ESTRUTURAS SERAO REVESTIDAS COM ARGAMASSA E IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE.
PEDESTAL FLANGEADO COMPLETO, DE ACORDO COM O MODELO DA BOMBA A SER OFERTADO.
TODOS OS PARAFUSOS INTERNOS DO BARRILETE DEVERAO SER AGO INOX.

EM ACORDO COM A CESAN, PARA A SITUAGAO DESTA ELEVATORIA, IMPLANTADA EM PASSEIO DA VIA
PUBLICA, UTILIZOU-SE O "MODELO 1” (COM GRADEAMENTO) ENCAMINHADO PELA CESAN, COM

11. O PV ENTRE O GRADEAMENTO E O POGO DE SUCGAO FOI PROJETADO COM DEGRAU DE 0,50m PARA
ACUMULO DE AREIA, DEVENDO A FREQUENCIA DE MANUTENGAO E LIMPEZA DESTE E DEMAIS UNIDADES

SER AJUSTADA NA OPERAGAO.

12. PARA DADOS ESTRUTURAIS, VER PROJETO ESPECIFICO.
13. PARA DADOS ELETRICOS, VER PROJETO ESPECIFICO.
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