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PLANTA 5 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, #50mm? CONFORME o5 " TEL-5750
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ESC.: 1/50
3 | MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8.50-5 1 un. TERMOTECNICA
4 | MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO CDH 50.50—2 1 un. TERMOTECNICA
5 | CARTUCHO N'115, PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 15 | un. TERMOTECNICA
6 | CARTUCHO N'115, PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO CDH 8 | un. | TERMOTECNICA NOTAS
01— COTAS E ELEVAGOES EM METRO, DIAMETRO EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
;| MASSA PARA VEDAGAO DE MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA : un TERMOTECNICA
FORNECIDO EM 1KG ' 02— A CORDOALHA DE COBRE NU 50mm? DEVERA SER ENTERRADA A 50cm DO PISO;
03— NAS PASSAGENS EM AREAS COM PISO EM CONCRETO A CORDOALHA DEVERA SER EMBUTIDA NO
8 | SELANTE SIKAFLEX AT FACHADA, CARTUCHO COM 300ml 1 un. TE;%/ILC}SE%CI)\I?CA MESMO:
c 04— NA CONCLUSAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO SERA REALIZADA MEDIGAO DE RESISTENCIA DE MALHA |-
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ITTO OU ELETRICA ATRAVES DE MICRO—OHMIMETRO, CONFORME ANEXO “E” DA NBR—5419/01;
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¢ un EQUIVALENTE 08— A DISTRIBUIGAO DA MALHA NO SOLO E APENAS ESQUEMATICA, O LOCAL EXATO, DE MAIOR FACILIDADE
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PARAFUSOS PARA CABO DE COBRE ATE 35mm? TERMOTECNICA
10— AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EM SOLDA EXOTERMICA, EXCETO NOS PONTOS DE
] EQUALIZAGAO DAS MALHAS, PARA FACILITAR FUTURAS VISTORIAS OU TESTES DE CONTINUIDADE DA |
13 | ARRUELA LISA AB6,4, DIN 125A, AGO INOX 20 un Eg‘m& EONUTE MALHA.
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TENSAO DE PASSO.
MITTO OU
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FUNDIDO REFORGADA TERMOTECNICA 14— PARA DETALHAMENTO DO PADRAQ DE ENTRADA DE ENERGIA VER DESENHO N° B—029-000—91-6—XX—0002.
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