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> 07 09 QUADRO DE CARGAS
6 07 0,6
7 07 0,25
g 8; 8’?2 CCM-1 TENSAO NOM: 380/220V EQUIPAMENTO A MONTANTE: MEDICAO EDP CIRCUITO DE ALIMENTAGCAO: FO
162 162 0,15 POTENCIA | NOMERO | POTENCIA | TENSAO FD n FP In b |DISUUNTOR| _ CONDUTOR mm?* | DISTRIBUIGAO DE FASES INSTALADA DEMANDADA
CIRCUITO FINALIDADE oV POLOS KW Vv SISTEMA % % % A A A
° ° ° FASE | NEUTRO | TERRA R S T P kW [ kVAR kVA P kW | kVAR kVA
1 ALIMENTAGAO DE MULTIMEDIDOR 0.10 220 2 1.00 1.00 0.97 0.47 0.47 2 1.5 - 1.5 005 | 0.05 010 | 003 | 010 | 010 | 003 | 0.10
A 2 ALIMENTAGAO DE COMANDO 0.50 220 2 1.00 1.00 0.92 2.47 2.47 4 1.5 - 1.5 025 | 025 | 050 021 | 054 | 050 0.21 0.54
3 ALIMENTAGAO — CLP 0.10 220 2 1.00 1.00 0.97 0.47 0.47 4 1.5 - 1.5 0.05 005 | 010 | 003 | o010 | o010 | 003 | 0.10
4 ALIMENTAGAO — TOMADA MODEM 0.10 220 2 1.00 1.00 0.92 0.49 0.49 2 15 - 1.5 005 | 0.05 0.10 | 0.04 0.11 0.10 | 0.04 0.11
5 ALIMENTAGAO INVERSOR 1 0.10 220 2 1.00 1.00 0.92 0.49 0.49 2 15 - 1.5 005 | 005 | 010 | 0.04 0.11 0.10 | 0.04 0.11
6 ALIMENTAGAO INVERSOR 2 0.10 220 2 1.00 1.00 0.92 0.49 0.49 2 1.5 - 1.5 0.05 005 | 010 | 0.04 0.11 010 | 0.04 0.11
7 ILUMINAGAO E VENTILAGAO MODULO 1 0.20 220 2 1.00 1.00 0.92 0.99 0.99 2 1.5 - 1.5 0.10 | o0.10 020 | 009 | 022 | 020 | 009 | 022
8 ILUMINAGAO E VENTILAGAO MODULO 2 0.20 220 2 1.00 1.00 0.92 0.99 0.99 2 1.5 - 1.5 010 | 010 | 020 | 009 | 022 | 020 | 009 | 022
9 ILUMINAGAO E VENTILAGAO MODULO 3 0.20 220 2 1.00 1.00 0.92 0.99 0.99 2 1.5 - 1.5 0.10 010 | 020 | 009 | 022 | 020 | 009 | 022
10 RESISTENCIA DE AQUECIMENTO 0.20 220 2 1.00 1.00 0.92 0.99 0.99 2 1.5 - 1.5 0.10 | o0.10 020 | 009 | 022 | 020 | 009 | 022
11 QDLT-1 5.20 220 2 0.62 1.00 0.92 17.19 17.19 32 6 6 6 1.60 160 | 520 | 222 | 565 | 320 | 136 | 3.48
12 RESERVA 1.00 220 2 1.00 1,00 0.92 4.94 4.94 10 - - - 050 | 050 | 100 | 043 | 1.09 1.00 | 043 | 1.09
13 MOTOR BOMBA 1 10 4 7.36 220 3 1.00 0,92 0.84 24.99 24.99 40 16 - 16 245 | 245 | 245 | 736 | 475 | 876 | 736 | 475 | 876
14 MOTOR BOMBA 2 10 4 7.36 220 3 0.00 0,92 0.84 24.99 24.99 40 16 - 16 - - - 736 | 475 | 876 - - -
15 EXAUSTOR 2 4 1.47 220 3 1.00 0,87 0,8000 5.58 5.58 5,5~8 2,5 - 2,5 049 | 049 | 049 | 1.47 1.10 1.84 1.47 1.10 1.84
B 0 24,19 220 3 0.61 0,87 44,45 44,45 63 25 25 16 504 | 414 | 564 | 2419 | 1399 | 27.94 | 1483 | 838 | 17.04
QUADRO DE CARGAS
QDLT-1 TENSAO NOMINAL: 220/110VAC EQUIPAMENTO A MONTANTE: CCM-1 CIRCUITO DE ALIMENTACAO: F18
POTENCIA | NGMERO | POTENCIA | TENSAO FD n FP In b |DISUUNTOR| _ CONDUTOR mm? | DISTRIBUICAO DE FASES INSTALADA DEMANDADA
CIRCUITO FINALIDADE oV POLOS KW Vv SISTEMA % % % A A A
- ° ° ° FASE | NEUTRO | TERRA R S T P kW | kVAR kVA P kW | kVAR kVA
d 1 ILUMINAGAO INTERNA 0.20 220 2 1.00 1.00 0.92 0.99 0.99 10 1.5 - 1.5 0.10 010 | 020 | 009 | 022 | 020 | 009 | 022 NOTAS
2 ILUMINAGAO EXTERNA 1.00 220 2 1.00 1.00 0.92 4.94 4.94 10 25 - 25 0.50 050 | 1.00 | 043 | 1.09 1.00 | 043 | 1.09 i .
01— A SEGAO DOS CONDUTORES ESTAO EM mm?2
3 TOMADA 220VAC 1.00 220 2 0.50 1,00 0.92 4.94 4.94 10 25 - 25 0.25 025 | 100 | 043 | 109 | 050 0.21 0.54 02— A LOGICA DO COMANDO NAO PERMITIRA O FUNCIONAMENTO SIMULTANEO DAS BOMBAS.
03— PARA DIAGRAMA UNIFILAR VER DESENHO N° B—029-000-91—6—XX—0027.
0036.
o0 05— PARA DETALHAMENTO DA ENTRADA DE ENERGIA VER DESENHO N° B—029-000-91—6—XX—0029.
6 RESERVA 1.00 110 2 0.50 : 0.92 4.94 4.94 16 - - - 050 | 100 | 043 | 1.09 | 050 0.21 0.54
06— PARA DIAGRAMA DE INTERLIGAGAO E LISTA DE CABOS VER DESENHO N* B—029—-000—91—6—XX—0030.
1 5,20 220 2 0.62 1,00 0,92 17,19 17,19 25 6 6 6 1.60 1.60 5.20 2.22 5.65 3.20 1.36 3.48 07— PARA PLANTA DE INSTALAGAO VER VER DESENHO N* B-029-000-91-6-XX-0031.
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