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SIMBOLOGIA

SIMBOLO

DESCRITIVO

CCM — CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES

QUADRO DE MEDIGAO E ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

FO1 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS
VEM DA x4 /cf16mm? 100
CP-02 FO2 SENSOR NIVEL {17001 @ MOTOR BOMBA
// 1x4/c#16mm? L g
/ | CO1____ (—E | LUMINARIA TIPO PUBLICA MONTADA EM POSTE, LAMPADA VAPOR DE SODIO
03/4” 101 / 1x4/c#1,5mm CABO ELETRICO
1x2P#1,5mm?+SH(BL) / Co2
) X ch 1 5mm oe CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM INDICAGAO DO TIPO
/ DET—-01
@) SENSOR DE NIVEL
@@@ CHAPA METALICA
/H VALVULA SOLENOIDE
HHHHHH- [ ELETRODUTOS FLEXIVEIS TIPO CORRUGADO (PEAD)
— — — | ELETRODUTO DE ACO RIGIDO EMBUTIDO NO PISO OU SOLO
A @ ABERTURA NO POCO HASTE
1@\ ELETRODUTO DE AGO RIGIDO APARENTE
1x4/c#16mm? — CABO ELETRICO
CO1
1x4/c1,5mm - P TUDO FLEXIVEL EM ACO GALVANIZADO
FO2
SENSOR NIVEL (|1 o0 1x4/c16mm?* INSTALAGAO SENSOR NIVEL 0
LT—001 ony . CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE, CON INDICAGAO DO TIPO
x4/ c#1,5mm? DETALHE DET—02
INSTALAGKO DA VALVULA SOLENOIDE NO BIOFILTRO SEV ESCALA — BUCHA SEXTAVADA COM ACABAMENTO EM BAQUELITE
DETALHE DET-04 + BRAGADEIRA ELETRODUTO OU GRAMPO "D”
f— PRENSA CABO, ELETRODUTO
PLANTA POCO < BUCHA DE REDUGAO. ELETRODUTO
ESC.: 1/25
/ M LasTE oo’ ELETRODUTO QUE SOBE E DESCE, RESPECTIVAMENTE
— %
BUCHA DE RETENGAO ™N3/4" [Eo7 LOO1 = TAG DO CIRCUITO CORES DOS CABOS:
1x4cff4 —=—— CARACTERISTICAS DO CABO R — VERMELHO
| S — BRANCO
4 ) . TAG DO DUTO T — PRETO
‘ ‘ FUNDO DO POGO (20 CARACTERISTICAS DO DUTO N — AZUL
. 4 / PE — VERDE
100 ; M .
TRANSMISSOR NIVEL (| 7_001 DET—01
IDENTIFICACAO DA AREA
. 41 1]
03 /4" 101 DET—02 FIXA(;AO HASTE DO SENSOR DE NIVEL 100
1x2P#1,5mm?+SH(BL) —/ DETALHE DET-03 LT-001
16
\, SEM ESCALA TAG DO INSTRUMENTO
\\ eICj
LR o
: W ‘ SAIDA CABOS PARA POCO
1 ELETRODUTO
DETALHE DET—-01
7 )//>>7}}//}}//&//}//}//}//}//&//&//&//}/// SEM ESCALA 01— A SEGARO DOS CONDUTORES ESTAO EM mm?Z
I 02— COTAS E ELEVACOES EM METRO, DIAMETRO EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
03— TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER CONECTADOS A MALHA DE TERRA.
04— AS INTERFERENCIAS COM OUTRAS INSTALAGOES DEVERAO SER OBSERVADAS NA OBRA.
~_ 05— AS EMENDAS DAS FIACOES ELETRICAS SERAO FEITAS NO INTERIOR DAS CAXAS DE PASSAGEM, DEVENDO
\ ESTAR SOLDADAS E ESTANHADAS.
~_ S ) 06— O SENSOR DEVE SER FORNECIDO COMPLETO, COM HASTE ADEQUADA E DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS A
FO1__ INSTALAGAO CONFORME DETALHADO NESTE PROJETO.
HASTE ~_ 1x4/cj4mm CCM—1
ASTE CO1 AA 4\ L 07— AS BOMBAS E MOTORES DEVEM SER FORNECIDOS COMPLETOS PELO FABRICANTE COM ACESSORIOS.
\ 1x4/c#1,5mm? 08— O ABRIGO DEVE TER O PISO NIVELADO COM A CALGADA.
N FO2 09— ELETRODUTOS DEVERAO SER FIXADOS A CADA 1 METRO NO MAXIMO.
1x4 /c#4mm? @
coo ! 10— DEVERAO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRILICAS PARA IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS EM TODOS OS
e ™ DISUUNTORES E TOMADAS.
1x4/c#1,5mm
@ 11— TODOS OS INTERRUPTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM PLAQUETAS INFORMANDO O CIRCUITO A QUE
_ L PERTENCEM.
\; 12— PARA PLANTA DE INSTALAGAO VER DESENHO N* B—029—000—91—6-XX—0031.
- ‘ | 13— PARA PLANTA DE INSTALAGAO DE ATERRAMENTO VER DESENHO N°* B—029—000—91—6-XX—0034.
/i\\ - @ @ % 14— PARA DIAGRAMA UNIFILAR VER DESENHO N° B—029—000—91—6-XX—0027.
i | 15— PARA QUADRO DE CARGAS VER DESENHO N°* B—029—000—91—6—XX—0028.
M1 / M2 . 16— PARA DIAGRAMA DE INTERLIGAGAO E LISTA DE CABOS VER DESENHO N° B—029—000—91—6—XX—0030.
FIXAGAO BASE CCM (POR MGDULO) 17— PARA DIAGRAMAS E DIMENSIONAIS DO CCM—1 VER DESENHOS N° B—029—000—91—6-XX—0035 A 0039.
SDEEATélgSAEA DET—-06 18— PARA DETALHES TIPICOS DE INSTALAGAO (DT—XXX) VER DOCUMENTO CESAN N° D—000—000-91—6-XX—0001.
570 i \? 19— PARA DETALHAMENTO DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA VER DESENHO N° B—029—000—91—6-XX—0028.
v \\ . 20— A FITA DE PROTEGAO DE AVISO "PERIGO” DEVERA ESTAR NUMA PROFUNIDIDADE DE 200mm.
i 21— A COMPACTAGAO DOS DUTOS NO INTERIOR DA VALA, DEVERA SER FEITA EM CAMADAS DE NO
\ DET—03 MAXIMO 200mm COM A UTILIZAGAO DE ESPACADORES REAPROVEITAVEIS PARA TODA A EXTENSAO
(COMO GABARITO) CONFECCIONADO EM MADEIRA. AS DISTANCIAS ENTRE ESPACADORES PODE VARIAR
DE 0,8m EM PONTOS DE CURVA E ATE 1,20m EM PONTOS DE RETA.
21— 0S ELETRODUTOS CORRUGADOS DEVEM SER FORNECIDOS COM ARAME GUIA DE ACO GALVANIZADO
CORTE A-—A REVESTIDO COM PVC.
ESC.: 1/25 23— 0S NOUMEROS INSCRITOS NUM CIRCULO (EX. ) SAO REFERENTES A LISTA DE MATERIAL CONTIDA
NO DESENHO N° B—029—000—91—6—XX—0033.
CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTACAO EMINENTE: EMISSAO CESAN DATAS
O DESENHO NUMERO: ‘ ) COIlSO'l‘CiO SDV
RECEBIDO: _ / / Y e — PROJETADO:
N* DOC.: ASS.: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: ALTO RIO NOVO | DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
B—029—000—91—5—XX—0020 ZS%EOAERR»;{LS’:OC_—CEEEB—B APROVA(;AO CESAN WEMERSON SALVADOR DA SILVA PEDRO ANTONIO PASSOS DE OLIVEIRA DESENHADO NOME DO EMPREEND'MENTOﬁrTF())LLAl\?(l;éONB\C/)OS'STEMA DE ESGOTAMENTO SAN'TAR'O DE
RAI _ _
B-028-000-91-5-H0019 | Pl s, ESPECIOAGRO D4 BONAS %R‘D%ELF?SLOO EDESSUEE,;\,SHTC')_ ASS.: MATR.: CREA: 40934/0  REGIAQ:Es | CREA: 4869/0 REGIAO: 8r_ TITULO: SES DE ALTO RIO NOVO —ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO EEEB—B
RA - - T " VERIFICADO: ’
B—029—-000-91-5-XX—0018 CI';?:E;%PEQORUUCO EEES-B NUMERO: DESENHO: __ MICHELLE LouISE N® DES. PROJETISTA: E-DPE ENG* RENATO BERTOLDI SIMOES PROJETO ELETRICO — FORQA/AUMENTA(;AO
RA - — . . { {
B-029-000-91-5-XX-0017 Esgiﬁ[gAgﬂl\g/ngngo EEE’EL?AN'?A DE SITUAGAO UNID.: DATA: DATA: 10 / 11 2022 B-6-SDV—009-91-XX—032 DIVISAO: PLANTA, CORTE E DETALHES
NUMEROS TITULOS N® | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: WEMERSON SALVADOR DA SILVA — T YA MICHEE SRR ESCALA: FOLHA: N° CESAN REV:
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