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SAIDA CABOS PARA POGO NOTAS
1 ELETRODUTO FO2
DETALHE DET—O1 1x4/cff4mm? 01— A SEGAO DOS CONDUTORES ESTAO EM mm’.
C02
SEM ESCALA T4 o Smm? 02— COTAS E ELEVAGOES EM METRO, DIAMETRO EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
LT—01 03— TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER CONECTADOS A MALHA DE TERRA.
SENSOR NIVEL 04— AS INTERFERENCIAS COM OUTRAS INSTALAQOES DEVERAO SER OBSERVADAS NA OBRA.
CABO ELETRICO RADAR ‘0, 05— AS EMENDAS DAS FIAGOES ELETRICAS SERAO FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVENDO
———————————————— 7 ESTAR SOLDADAS E ESTANHADAS.
o ] LT—01 06— O SENSOR DEVE SER FORNECIDO COMPLETO, COM HASTE ADEQUADA E DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS A
| ASPERSOR | SENSOR NIVEL INSTALAGAO CONFORME DETALHADO NESTE PROJETO.
CHAPA METALICA
o jk 777777 - 07— AS BOMBAS E MOTORES DEVEM SER FORNECIDOS COMPLETOS PELO FABRICANTE COM ACESSORIOS.
SV-01 —H , 08— O ABRIGO DEVE TER O PISO NIVELADO COM A CALGADA.
= 09— ELETRODUTOS DEVERAO SER FIXADOS A CADA 1 METRO NO MAXIMO.
/ P4 10— DEVERAO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRILICAS PARA IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS EM TODOS OS
DISJUNTORES E TOMADAS.
ABERTURA NO POCO HASTE HASTE 11— TODOS OS INTERRUPTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM PLAQUETAS INFORMANDO O CIRCUITO A QUE
PERTENCEM.
@Q@ 12— PARA OUTROS DETALHES TIPICOS E LISTA DE MATERIAL VER DESENHO N°* B—029—-000—91—6-XX—0054.
=T BUCHA DE RETENGAO 03/4" ~ o 5|O12+SH(BL) 1 13— PARA PLANTA DE INSTALAGAO DE ATERRAMENTO VER DESENHO N* B—029—000-91—6—XX—0055.
X ,omm 5
T | L % 14— PARA DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS VER DESENHOS N°* B—029—000—91-6-XX—0050.
| | / x4/ ég1mm 15— PARA DIAGRAMA DE INTERLIGAGAO E LISTA DE CABOS VER DESENHO N°* B—029-000—91-6—XX—0052.
N INSTALAGAO SENSOR NIVEL FUNDO DO POGO 1x4/c#1,5mm* 16— PARA DIAGRAMAS E DIMENSIONAIS DO CCM—1 VER DESENHOS N* B—029-000-91-6-XX—0028, 0056 A
- DETALHE DET—02 4 / AN
SEM ESCALA : A A , VEM DA Txé /o’ 17— PARA DETALHES TIPICOS DE INSTALAGAO (DT—XXX) VER DOCUMENTO CESAN N°* D—000—000—91—6—XX—0001.
‘ ‘ cP=03 . F02 18— PARA DETALHAMENTO DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA VER DESENHO N° B—029-000-91-6—XX—0051.
1x4/c#4mm?
/Cg1 >@1.1/2” 19— A FITA DE PROTEGAO DE AVISO "PERIGO” DEVERA ESTAR NUMA PROFUNIDIDADE DE 200mm.
FIXACAO HASTE DO SENSOR DE NIVEL —
1x4/c#1,5mm 20— A COMPACTAGAO DOS DUTOS NO INTERIOR DA VALA, DEVERA SER FEITA EM CAMADAS DE NO
@ DETALHE DET-03 C02 MAXIMO 200mm COM A UTILIZAGAO DE ESPAGADORES REAPROVEITAVEIS PARA TODA A EXTENSAO
SEM ESCALA 1x4/c#1,5mm* (COMO GABARITO) CONFECCIONADO EM MADEIRA. AS DISTANCIAS ENTRE ESPAGADORES PODE VARIAR
DE 0,8m EM PONTOS DE CURVA E ATE 1,20m EM PONTOS DE RETA.
INSTALAGAO DA VALVULA SOLENOIDE NO BIOFILTRO 21— 0S ELETRODUTOS CORRUGADOS DEVEM SER FORNECIDOS COM ARAME GUIA DE AGO GALVANIZADO
DETALHE DET—04 PLANTA POCO REVESTIDO COoM PvC.
SEM ESCALA 22— 0S NOMEROS INSCRITOS NUM CIRCULO (EX. (19) ) SAO REFERENTES A LISTA DE MATERIAL CONTIDA
ESCALA: 1/25 NO DESENHOS N* B—029—000—91—6—XX—0054.
CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTACAO EMINENTE: EMISSAO CESAN DATAS
O DESENHO NUMERO: Consércio SDV
RECEBIDO:  / / e — PROJETADO:
N* DOC.: ASS.: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: ALTO RIO NOVO DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
APROVACAO CESAN: WEMERSON SALVADOR DA SILVA PEDRO ANTONIO PASSOS DE OLIVEIRA . NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE
DESENHADO: ALTO RIO NOVO
CANCELADO E SUBSTI- . . CREA: _45934/0  REGIAQ:Es | CREA: _4869/0 REGIAQ: BA . _ _
TUIDO PELO DESENHO |ASS: MATR.: : VERIFICADO. TITULO: ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO — EEEB—CT
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