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1 07 0.1
2 07 02
3 07 03 QUADRO DE CARGAS FASE 1
4 07 0,4
5 07 05 QCM—4 — BIOFILTRO TENSAO NOM: 220V EQUIPAMENTO A MONTANTE: QDG CIRCUITO DE ALlMENTAQAO: F4
6 07 0,6
7 07 025 CIRCUITO FINALIDADE POTENCIA| NOMERO | POTENCIA | TENSAO |gsrpya| P2 | 0 | FP | I b |DISWUNTOR| _ CONDUTOR mm? | DISTRIBUIGAO DE FASES INSTALADA DEMANDADA
g 8; gg’g Cv | POLOS kW v % % % A A A FASE | NEUTRO | TERRA| R S T | P KW /| KVAR | kVA | P kW | KVAR | kVA
1 ALIMENTAGAO DE MULTIMEDIDOR 0.10 220 2 1.00 1.00 0.97 0.47 0.47 2 1.5 - 1.5 0.05 0.05 0.10 0.03 0.10 0.10 0.03 0.10
162 162 0,15
2 ALIMENTAGAO DE COMANDO 0.20 220 2 1.00 1.00 0.92 0.99 0.99 4 15 - - 0.10 0.10 0.20 0.09 0.22 0.20 0.09 0.22
3 ALIMENTAGAO — CLP 0.10 220 2 1.00 1.00 0.97 0.47 0.47 4 15 - 15 0.05 0.05 0.10 0.03 0.10 0.10 0.03 0.10
4 TOMADA DE SERVIGO 1.00 220 2 1.00 1.00 0.92 4.94 | 4.94 10 2.5 - 2.5 0.50 0.50 1.00 0.43 1.09 1.00 0.43 1.09
A
5 RESERVA 1.00 220 2 1.00 1.00 0.92 4.94 | 4.94 10 - - - 0.50 0.50 1.00 0.43 1.09 1.00 0.43 1.09
6 EXAUSTOR 2 4.00 1.47 220 3 1.00 0.87 0.80 5.58 5.58 5,5-8 2.5 - 2.5 0.49 0.49 0.49 1.47 1.10 1.84 1.47 1.10 1.84
0 3,87 220 3 1.00 1.00 088 | 11,55 | 11,55 25 6 6 1.09 1.64 1.14 3,87 2.09 4.40 3,87 2.09 4.40
QUADRO DE CARGAS FASE 1
QCM-5 — DESCARTE DE LODO TENSAO NOM: 220V EQUIPAMENTO A MONTANTE: QDG CIRCUITO DE ALlMENTAQAO: F5
CONDUTOR mm? DISTRIBUI(;AO DE FASES INSTALADA DEMANDADA
CIRCUITO FINALIDADE POTg\l;lCIA nglgf-%R’SO POTEVL\ICIA TENVSAO SISTEMA I';P ; I;I':’ |£ IX DISJL'JANTOR
° ° ° FASE | NEUTRO | TERRA R S T P kW | kVAR kVA P kW | kVAR kVA
1 ALIMENTAGAO DE MULTIMEDIDOR 0.10 220 2 1.00 1.00 0.97 0.47 0.47 2 15 - 15 0.05 0.05 0.10 0.03 0.10 0.10 0.03 0.10
) 2 ALIMENTAGAO DE COMANDO 0.20 220 2 1.00 1.00 0.92 0.99 0.99 4 15 - - 0.10 0.10 0.20 0.09 0.22 0.20 0.09 0.22
3 ALIMENTAGAO — CLP 0.10 220 2 1.00 1.00 0.97 0.47 0.47 4 15 - 15 0.05 0.05 0.10 0.03 0.10 0.10 0.03 0.10
4 TOMADA DE SERVIGO 1.00 220 2 1.00 1.00 0.92 494 | 4.94 10 2.5 - 2.5 0.50 0.50 1.00 0.43 1.09 1.00 0.43 1.09
5 RESERVA 1.00 220 2 1.00 1.00 0.92 4.94 | 4.94 10 - - - 0.50 0.50 1.00 0.43 1.09 1.00 0.43 1.09
6 MOTOR BOMBA 1 2 4.00 1.47 220 3 1.00 0.87 0.80 5.58 5.58 5,5-8 4 - 4 0.49 0.49 0.49 1.47 1.10 1.84 1.47 1.10 1.84
7 MOTOR BOMBA 2 2 4.00 1.47 220 3 0.00 0.87 0.80 0.00 5.58 5,5-8 4 - 4 0.00 0.00 0.00 1.47 1.10 1.84 0.00 0.00 0.00
0 5,34 220 3 0.71 1.00 0,88 | 11,27 | 11,27 20 6 6 1.09 1.64 1.14 5,34 3.20 6.23 3.87 2.09 4.40
QUADRO DE CARGAS FASE 1
B
PN—-AUT—000 — PAINEL DE AUTOMAQAO TENSAO NOM: 220V EQUIPAMENTO A MONTANTE: QDG CIRCUITO DE ALlMENTAQAO: F6
CONDUTOR mm? DISTRIBUICAO DE FASES INSTALADA DEMANDADA
CIRCUITO FINALIDADE POTg\l;lCIA Nl%f_%RSO POTEVL\ICIA TENVSAO SISTEMA I';P ; l';l? |£ IX DISJL'JANTOR
° ° ° FASE | NEUTRO | TERRA R S T P kW | kVAR kVA P kW | kVAR kVA
1 ALIMENTAGAO DE COMANDO 0.50 220 2 1.00 1.00 0.92 2.47 2.47 4 15 - - 0.25 0.25 0.50 0.21 0.54 0.50 0.21 0.54
2 ALIMENTAGAO FONTE 24VCC 0.25 220 2 1.00 1.00 0.92 1.24 1.24 2 15 - 15 0.13 0.13 0.25 0.11 0.27 0.25 0.11 0.27
3 ALIMENTAGAO MODEM 0.10 220 2 1.00 1.00 0.92 0.49 0.49 2 15 - 15 0.05 0.05 0.10 0.04 0.11 0.10 0.04 0.11
4 ILUMINAGAQ E VENTILAGAO — MODULO 0.20 220 2 1.00 1.00 0.92 0.99 0.99 2 15 - 15 0.10 0.10 0.20 0.09 0.22 0.20 0.09 0.22
5 ALIMENTAGAO NO—BREAK 1.50 220 2 1.00 1.00 0.92 7.41 7.41 13 2.5 - 2.5 0.75 0.75 1.50 0.64 1.63 1.50 0.64 1.63
6 RESERVA 0.50 220 2 1.00 1.00 0.92 2.47 2.47 4 - - - 0.25 0.50 0.21 0.54 0.50 0.21 0.54
_ 7 RESERVA 0.50 220 2 1.00 1.00 0.92 2.47 2.47 4 - - - 0.25 0.25 0.50 0.21 0.54 0.50 0.21 0.54
- 8 RESERVA 0.50 220 2 1.00 1.00 0.92 2.47 2.47 4 - - - 0.25 0.25 0.50 0.21 0.54 0.50 0.21 0.54
9 RESERVA 0.50 220 2 1.00 1.00 0.92 2.47 2.47 4 - - - 0.25 0.25 0.50 0.21 0.54 0.50 0.21 0.54
0 4,55 220 3 1.00 1.00 0,92 | 12,98 | 12,98 25 6 6 1.15 1.73 1.68 4,55 1.94 4.95 4,55 1.94 4.95
QUADRO DE CARGAS FASE 1
QDLT—1 — CASA DE OPERAQAO TENSAO NOM: 220V EQUIPAMENTO A MONTANTE: QDG CIRCUITO DE ALlMENTAQAO: F7
2
POTENCIA | NOMERO | POTENCIA | TENSAO F | n | FP | in | Ip |DISWUNTOR| _CONDUTOR mm? | DISTRIBUIGAO DE FASES INSTALADA DEMANDADA NOTAS
CIRCUITO FINALIDADE oV POLOS KW vV SISTEMA % % % A A A
° ° ° FASE | NEUTRO | TERRA R S T P kW | kVAR kVA P kW | kVAR kVA
1 ILUMINAGAQ 1.00 220 2 1.00 1.00 0.92 4.94 | 4.94 10 15 - 15 0.50 0.50 1.00 0.43 1.09 1.00 0,43 1.09 01— PARA DIAGRAMA UNIFILAR VER DESENHOS N° B—029—000-92—6-XX—0001 A 0003.
2 TOMADAS DE BANCADA LABORATORIO 1.00 110 1 050 | 1.00 | 092 | 494 | 988 16 2.5 2.5 2.5 0.50 1.00 0.43 1.09 0.50 0.21 0.54 02— ggsg CONTINUAGAO DO QUADRO DE CARGAS VER DESENHOS N' B—029-000-92-6-XX-0004 E
3 TOMADAS LABORATORIO 1.00 110 1 0.50 1.00 0.92 4.94 9.88 16 2.5 2.5 2.5 0.50 1.00 0.43 1.09 0.50 0.21 0.54 03— PARA PLANTA GERAL DE INSTALACAO VER DESENHO N B—029—000—92—6—XX—00XX.
C
4 CHUVEIRO ELETRICO 6.00 220 2 1.00 1.00 092 | 29.64 | 29.64 40 6 - 6 3.00 3.00 6.00 2.56 6.52 6.00 2.56 6.52 04— PARA DETALHAMENTO DA ENTRADA DE ENERGIA VER DESENHO N' B—029-000—92—6—XX—0011.
5 TOMADAS DE USO GERAL 1.00 110 1 0.50 1.00 0.92 4.94 9.88 16 2.5 2.5 2.5 0.50 1.00 0.43 1.09 0.50 0.21 0.54 05— PARA DIAGRAMA TRIFILAR DO QDG VER DESENHO N° B—029-000-92-6-XX-0022.
06— PARA DIAGRAMA TRIFILAR DO CCM—1 VER DESENHOS N° B—029-000-92—6—XX—0027.
6 AR CONDICIONADO 1.50 220 2 1.00 1.00 0.92 7.41 7.41 16 2.5 - 2.5 0.75 0.75 1.50 0.64 1.63 1.50 0.64 1.63 07— PARA DIAGRAMA TRIFILAR DO QCM—2 VER DESENHO N* B—029—000-99—6—XX—0030
7 RESERVA 1.00 220 2 0.50 1.00 0.92 2.47 4.94 10 2.5 2.5 15 0.25 0.25 1.00 0.43 1.09 0.50 0.21 0.54 08— PARA DIAGRAMA TRIFILAR DO QCM—3 VER DESENHO N° B—029—000—92—6—XX—0032.
8 RESERVA 1.00 110 1 0.50 1.00 0.92 4.94 9.88 16 - - - 0.50 1.00 0.43 1.09 0.50 0.21 0.54 09— PARA DIAGRAMA TRIFILAR DO QCM—4 VER DESENHO N° B—029-000-92-6-XX—0034.
10— PARA DIAGRAMA TRIFILAR DO QCM—5 VER DESENHO N° B—029—000—92—6—XX—0036.
0 13,50 220 3 0.81 1.00 0,92 | 31,38 | 31,38 50 16 16 16 1.75 4.50 475 | 1350 | 575 | 1467 | 1100 | 469 | 11.96 11— PARA DIAGRAMA TRIFIAR DO PN—AUT—000 VER DESENHO N B—029—000-92—6—XX—-0038.
12— PARA DIAGRAMA TRIFILAR DO QDLT—1 VER DESENHO N° B—029—000-92—6—XX—0024.
13— PARA DIAGRAMA TRIFILAR DO QDLT—2 VER DESENHO N' B—029—000—92—6—XX—0025.
14— PARA DIAGRAMA TRIFILAR DO QDLE VER DESENHO N* B—029—000—92—6-XX—0026.
] 15— PARA LISTA DE CABOS VER DESENHO N° B—029-000-92—6-XX—0009.
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