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N SIMBOLO DESCRITIVO
[TEM DESCRICAO QUANT [UNID.| REFERENCIA
D] PAINEL ELETRICO
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, @17, CLASSE PESADA, NUTSTEEL
1 | ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES ROSCA CONICA BSP, COM 1 un. | NEELPO3BG OU @ MOTOR BOMBA
LUVA EM UMA EXTREMIDADE. VARA DE 3m EQUIVALENTE
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, @3/4”, CLASSE NUTSTEEL
2 | PESADA, ROSQUEADO EM AMBA EXTREMIDADES ROSCA CONICA 1 un. | NEELPO2BG 0OU CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM INDICAGAO DO TIPO
BSP, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE. VARA DE 3m EQUIVALENTE
BUCHA TERMINAL ISOLADA OCTAGONAL, @1”, ROSCA BSP, EM NUTSTEEL @) SENSOR DE NIVEL
P 3 | FERRO FUNDIDO, ANEL DE ISOLAMENTO EM BAQUELITE, COM 1 p¢ | NTBCGO3BE oU
3 1 ] : CONECTOR PARA ATERRAMENTO EQUIVALENTE [
. = = " HHHHHH
T o = S BUCHA TERMINAL ISOLADA HEXAGONAL, @3/4”, ROSCA BSP, EM NUTSTEEL ELETRODUTOS FLEXIVEIS TIPO. CORRUGADO (PEAD)
L e — 9 4 | FERRO FUNDIDO, ANEL DE ISOLAMENTO EM BAQUELITE, COM 1 p¢ | NTBCGO2BE OU
BTy e e CONECTOR PARA ATERRAMENTO EQUIVALENTE — — — | ELETRODUTO DE ACO RIGIDO EMBUTIDO NO PISO OU SOLO
21" ARRUELA ELETRODUTO, ROSCA BSP, @1”, EM FERRO FUNDIDO NUTSTEEL
C3.1 5 2 pe NTARFO3NB OU
1x4/c#1,5mm? A A GALVANIZADO EQUIVALENTE —— | ELETRODUTO DE AGO RIGIDO APARENTE
_C3.2 & & 6 | ARRUELA ELETRODUTO, ROSCA BSP, ©3/4”, EM FERRO FUNDIDO o | pe | nTARFOANG oU
1X4/C#1,5mm2 GALVANIZADO EQUIVALENTE —/—\ CABO ELETRICO
" DAISA
LUVA ELETRODUTO PARALELA, ROSCA BSP, @1”, EM FERRO _
DET—-05 , M3.1 M3.2 7| FUNDIDO GALVANIZADO 3 Ps OUBESSSAOLZE%TE 4j CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE, CON INDICAGAO DO TIPO
/ *
\ . DAISA
: LUVA ELETRODUTO PARALELA, ROSCA BSP, ©@3/4”, EM FERRO
8 ’ ’ ’ 3 PS B—URR.034 BUCHA SEXTAVADA COM ACABAMENTO EM BAQUELITE
YA — FUNDIDO GALVANIZADO OU EQUIVALENTE o Q
’ : CURVA ELETRODUTO 90", ROSCA BSP, @1”, EM ACO CARBONO NUTSTEEL
\ F3.2 9 | GALVANIZADO ; » 01 ¢ 1 p¢ | NECPBO3BG OU + BRAGADEIRA ELETRODUTO OU GRAMPO “D”
AN SENSOR NIVEL 1x4/cf4mm® FQUVALENTE
‘ N NUTSTEEL
- — N C3.2 CURVA ELETRODUTO 90", ROSCA BSP, @3/4”, EM AGO CARBONO q— PRENSA CABO, ELETRODUTO
QWCM—3 /N x4,/c#1,5mm? 10| GALVANIZADO L Ps NE%E?\%BEﬁTSU
NOTA 16 Ny : o C3.3 DET-01 NUTSTELL
. — . » -
N 1x3/c#1,5mm? 03/4 F3.1 FS.1 . 11 | BUCHA DE REDUGAO, ROSCA BSP 1” x 3/4”, EM ALUMINIO 1 pe NEBRO3NO2BA < BUCHA DE REDUGAO. ELETRODUTO
o x4/ cf4mm? a2 1x4/cff4mm OU EQUIVALENTE
N F3.2 G311 NUTSTELL o
N i \ 1x4/c#1,5mm? 12 | BUCHA DE REDUGAO, ROSCA BSP 3/4” x 1/2”, EM ALUMINIO 1 pe NEBRO2NO1BA ELETRODUTO QUE SOBE E DESCE, RESPECTIVAMENTE
1 4/"_;6 . N CP—-08 21" 1X4C/:§#Tmm e OU EQUIVALENTE
21" X/ cromm E27 N 7103 — T \ ‘ PRENSA CABO ROSCA BSP 3/4”, FORNECIDO COM ANEL NUTSTEEL
DOG3 ~ x4/c#1,5mm _ A ) 13 | HEXAGONAL, ARRUELA LISA E TAMPA ROSQUEADA. PARA CABOS 1 p¢ NTPCB0O2B OU
2Px22AWG(BL)+SH N C3.2 s ~ EXTERNO DE 17,5 A 20mm EQUIVALENTE )
N T1x4 /od1 Brm? - TN3/4” LOO1—=——TAG DO CIRCUITO CORES DOS CABOS:
N 1x4/c#1,5mm / LS—3.1) SENSOR NIVEL PRENSA CABO ROSCA BSP 1,/2”, FORNECIDO COM ANEL NUTSTEEL o1} =PV 1=
N s 14 | HEXAGONAL, ARRUELA LISA E TAMPA ROSQUEADA. PARA CABOS 1 pe NTPCBO1B 0OU Tx4c#4 ——— CARACTERISTICAS DO CABO R — VERMELHO
@ // Pre EXTERNO DE 12,5 A 15mm EQUIVALENTE L 6 00 bUTO S — BRANCO
— ¥ S0 VEM DO~ ABRAGADEIRA PESADA TIPO "D”, GALVANIZADA A FOGO, PARA NUTSTEEL T — PRETO
! J S acM—3 * 15 | ELETRODUTOS @1”, FORNECIDA COM PARAFUSO, COMPLETA COM 3 | pe | NTADAO3G OU (20 CARACTERISTICAS DO DUTO N = AzUL
A ¥ BUCHA E PARAFUSO S8 EQUIVALENTE PE — VERDE
[c—o—] ¥ ABRAGADEIRA PESADA TIPO "D”, GALVANIZADA A FOGO, PARA NUTSTEEL
C3.3 C3.3 16 | ELETRODUTOS ©3/4”, FORNECIDA COM PARAFUSO, COMPLETA COM | 3 pS NETSBI/\A/%SN?EU
23 /4" . 3 BUCHA E PARAFUSO S8
PLANTA / %3k S 1x3/c#1,5mm IDENTIFICAGAO DA AREA
17 | BUCHA DE EXPANSAO, EM NYLON, S8x40mm 10 | un. FICHER
ESCALA 1/50
100
18 | ARRUELA LISA A6,4, DIN 125A, EM AGO INOX 10 | un. MITTO LT-001
PLANTA POCO TAG DO INSTRUMENTO
LA PARAFUSO CABECA SEXTAVADA COM ROSCA SOBERBA DIAMETRO
C’ 19 16,35 (1/4”) x 45mm, EM ACO GALVANIZADO 10 | un. [ SISA SRS 519-8
ESCALA 1/25
CABO ELETRICO TETRAPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR
PRETA, ISOLACAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES SINTENAX FLEX
20 | EM FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORD. CLASSE 5, 20 m PRYSMIAN OU
ISOLADOS EM PVC, NAS CORES PRETO, BRANCO, VERMELHO E EQUIVALENTE
C3.3 DET—-02 DET-01 DET—04 AZUL CLARO. 4x4mm2
23/4 1x3,/c#1,5mm? \ / / N \.\ CABO ELETRICO DE CONTROLE COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR SINTENAX FLEX
[ ] : , PRETA, ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES CONTROL
\ — ~ / KRR \ ~ SUPORTE FLEXIVEL DE LIMPEZA 21 | EM FI0S DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORD. CLASSE 5, 20 m PRYSMIAN OU
/ : \ 47 FORNECIDO COM EQUIPAMENTO ISOLADOS EM PVC, NUMERADOS. 4x1,5mm2 EQUIVALENTE
: F3.1
R — o R QCM-=3
QKKK Sy ANEANE O TA GANCHO EM AGO
C3.1 GALVANIZADO ~ —| NOTAS
1x4/c#1,5mm? AMARRAGAO
Do CABS ~ |
01— A SEGAO DOS CONDUTORES ESTAO EM mns.
CABO ELETRICO 02— COTAS E ELEVAGOES EM METRO, DIAMETRO EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
1200 03— TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER CONECTADOS A MALHA DE TERRA.
F3.2 150 600 50,
x4 cfamm] 0 1 1 04— AS INTERFERENCIAS COM OUTRAS INSTALAGOES DEVERAO SER OBSERVADAS NA OBRA.
L~
Lz DET—03 05— O SENSOR DEVE SER FORNECIDO COMPLETO, COM DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS A  INSTALAGAO
1x4/c#1,5mm e — CONFORME DETALHADO NESTE PROJETO.
N
QCM-=3 06— AS BOMBAS E MOTORES DEVEM SER FORNECIDOS COMPLETOS PELO FABRICANTE COM ACESSORIOS.
NOTA 14
07— O ABRIGO DEVE TER O PISO NIVELADO COM A CALGADA.
SENSOR DE NIVEL
"MULTITRODE” F3 08— ELETRODUTOS DEVERAO SER FIXADOS A CADA 1 METRO NO MAXIMO.
o
S £7 1x4/c#f6mm? 21 09— PARA PLANTA DE INSTALAGAO GERAL VER DESENHO N° B—029—000—92—6—XX—0011.
"~ D003
10— PARA PLANTA DE INSTALAGAO DE ATERRAMENTO VER DESENHO N° B—029—000—92—6—XX—0019.
2Px22AWG(BL)+SH ¢
CORTE A-—-A FIXAGAO CABO SENSOR NIVEL g 3.3 11— PARA DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS VER DESENHOS N°* B—029—000-92—-6—XX—0001 A 0003 E
(o]
ESCALA 1,25 S D g3/47 0004 A 0006 RESPECTIVAMENTE.
— —_— 1x3/c#1,5mm
ENTRADA DE ELETRODUTOS NO QCM-3 DETALHE DET-02 /ot 12— PARA DIAGRAMA DE INTERUGAGAO VER DESENHO N* B—029—000—92—6—XX—0008.
DETALHE DET—03 SN ESCALA 3 "
N RNy 13— PARA LISTA DE CABOS VER DESENHO N°* B—029—-000—92—6—XX—0009.
SEM ESCALA g 1x4/cif4mm
3 / T F3.2 14— PARA DIAGRAMAS E DIMENSIONAIS DO QCM—3 VER DESENHOS N° B—029—-000-92—6—-XX—0032 E 0033.
A T A A A2
@OU@'\ m@@ = 1"4é ;#fltmm 21" 15— PARA DETALHES TIPICOS DE INSTALAGAO (DT—XXX) VER DOCUMENTO CESAN N°* D—000—000—91—6—XX—0001.
. ] Tx4/c#,5mm? 16— 0S NOMEROS INSCRITOS NUM CIRCULO (EX. (1g) ) SAO REFERENTES A LISTA DE MATERIAL CONTIDA
av 111 C3.2 NESTE DESENHO.
’ 49 1x4/c#1,5mm?
e l;
e = 4 S
s A o
—] N VAl PARA
@OU 8 ][] VEM DA M3.1 E M3.2
CP—08
VAl PARA
[S—3.1
@Bou(i
ABRIGO DO QCM-—3 VISTA INTERNA
SAIDA CABOS PARA POCO DETALHE DET_05
¢ ESCALA: 1/25
EM ELETRODUTO
E)EE-II-Z@CLAIL_IAE DET 01 FIXACAO DO QCM—3 EM PAREDE
DETALHE DET—04
SEM ESCALA
CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTACAO EMINENTE: EMISSAO CESAN DATAS
O DESENHO NUMERO: y w
@) Consorcio SDV PROJETADO:
RECEBIDO: / / R——
B—029—000-92—-5—XX—0018 EE;):I%OB?:Q?U\'/]%S—EE%BR?‘EESV' EFLUENTE TRATADO N* DOC.: ASS.: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: ALTO RIO NOVO DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
B-028-000-92-5-Xx—0016 | FROJETO HIDRULICO — CASA DO SOPRADOR APROVAGAO CESAN: WEMERSON SALVADOR DA SIVA | PEDRO ANTONO PASSOS DE OWVERA | oo\ yoe NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE
B—029—000-92—5—XX—0008 | PROJETO HIDRAULICO — EST. ELEVAT. RECIRCULAGAO CANCELADO E SUBSTI— CREA: #5934/0 REGIAO:Es | CREA: 48890 REGIAO: 84 ALTO RIO NOVO
E;g’jTEAFOB‘:I’;ARAz'if ETCR‘;F;ESENTO YT TUIDO PELO DESENWO JASS: MATR.: i — = i L ERIFICADO: TITULO: SES DE ALTO RIO NOVO —ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
B-026-000-92-5-XX~0007 | BioFILTRO NUMERO: DESENHO: _ MICHELLE LOUISE N® DES. PROJETISTA: E—DPE ENG® RENATO BERTOLDI SIMOES PROJETO ELETRICO — FOR(;A/AUMENTA(;AO
B-029-000-92-5-XX-0021 | FROUETO HIDRAULICO — IMPLANTAGAO UNID.: DATA: [/ DATA: B—6—SDV—009-92—-XX—017
PLANTA BAIXA 12 /12 fao22 DIVISAO: ESTACAO ELEVATORIA DE EFLUENTES TRATADOS — PLANTA, CORTE E DETALHES
- E-DPE ENG® VIVIANE MICHELE BERNARDONE
NUMEROS TITULOS N® | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: WEMERSON SALVADOR DA SILVA ESCALA: FOLHA: N° CESAN REV:
. . . . GERENCIA: ' ' _ _ —_99_—R_XYX— '
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: 45934/D REGIAQ: ES ART N®0820230250437 DATA: 09/08/2023 E 0Pl ENG' AVANDA CAVPAGNARG PEREIRA BRAGATTO INDICADAS 17 /41 B—029-000-92-6—-XX-0017 0.A
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