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B 505 @ DT-201 oY | #35 ,
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DT_204+- . . 07— E PROIBIDA A PRESENGA DE MATERIAIS INFLAMAVEIS OU EXPLOSIVOS PROXIMOS AS INSTALAGOES;
. 08— TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS QUE VEM A SER INSTALADAS NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO
ANTENAS, ESCADAS, CHAMINES, ETC.) DEVERAO SER INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PROXIMO DO
SISTEMA DE CAPTACAO PARA EQUALIZAGAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL
DESCARGA;
#50 09— O CABOS DE ATERRAMENTO DO CCM—1 E QDLT—1 SEGUEM POR ELETRODUTOS ATE A BARRA DE
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UTILIZADAS EM ALVENARIA DE PAREDES, CAIXAS DE PASSAGEM, POSTES E MUROS, E TAMBEM PORTAS
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DE LODO LEITO DE SECAGEM MALLA
OPERACIONAL
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